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Kicsomagolás és ellenőrzés 
 
 
 
Köszönjük, hogy a kiváló minőségű PW17-75 vízlágyító készülékünket választotta.  
 
A termékre a vásárlás napjától számítva 6 hónap a jótállás, hivatalos 
beüzemelés esetén 24 hónap a jótállás.  
 
A készülék üzembe helyezését és a végellenőrzést csak kiképzett és Honeywell 
engedéllyel rendelkező szakember végezheti. 
 
A hivatalos beüzemelés során szakembereink elvégeznek minden olyan beállítást, 
mely segítségével biztosítható, hogy készüléke hosszú távon és biztonságosan fog 
üzemelni. 
 
Eltérő üzembe helyezés esetén sem a működésért sem a meghibásodott 
alkatrészekért nem vállalunk felelősséget. 
 
Kérjük, hogy kibontás előtt ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét, szállításból 
eredő sérüléseit, majd kicsomagolás után alaposan ellenőrizze a terméket, hogy a 
szállítás során nem keletkezett-e rajta sérülés.  
 
A termék beépítéséhez és beüzemeléséhez közvetlenül szükséges alkatrészek egy 
külön tasakban a termék csomagolásában találhatók. Ellenőrizze a tasak 
sértetlenségét. 
Távolítsa el a termék csomagolását, kérjük, fordítson figyelmet a hulladékok 
elhelyezésekor az újrafelhasználás elősegítésére. 
 
 

Kérjük, hogy az alábbi adatokat jegyezze fel készülékéről 
Az adatokat a készülék kartondobozos csomagolása és a készülék felső 
takarólemezének belső oldalán elhelyezett címke tartalmazza. Ellenőrizze az 
egyezést. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modell NO.: RBS-17ED      Serial NO: __________    Date Code: _________________ 
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 Méretek / Adatok 
 
 
 
 
 
 
 
Típus  Névleges méretek 
  
PW17-75 8”  X  35”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elektromos vezetékezés 
 A kijelző hátulja 

 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: 

230V / 24V AC

motor 

Kiegészítő klóradagolót a J4-es  
csatlakozópontba lehet bekötni 
(24V DC) 
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Egyéb Működési Információk 
 
Gyantatöltet kapacitása / liter  17 

Regenerálási ciklusok 
sólé képzés

Idő 2-7 perc 

 Átfolyás 1,1 l/perc 
   

                             Só felszívás / regenerálás Idő 98-101 perc
 Átfolyás 0,57 l/perc 
   

                                   Öblítés Idő 7 perc 
 Átfolyás max. 8,33 l/perc 
   

                                   Gyors öblítés Idő 3 perc 
 Átfolyás max. 8,33 l/perc 
   

 
 
Fokozatonkénti lágyítási kapacitás / sófogyasztás 
(nk°× m3/kg) / kg 

31,2 / 0,8 
51,9 / 1,6 
72,6 / 4,4 

Használati vízvételezés (liter/perc) 26 
Nagykapacitású gyanta (liter) 17 
Nyomásesés használat közben (bar) 0,8 
Átfolyás (liter/perc) 1 bar nyomásesés mellett 30,6 
max. vastartalom (ppm) 6 
Megengedett hálózati víznyomás (bar) 1,4-8,6 
Min – Max hőmérséklet  (C°) 4-49 
Regeneráláshoz szükséges  
minimális hálózati vízhozam (liter/perc) 

 
11 

Szennyvízelfolyás regenerálás közben max.(l/perc) 8,33 
Csatlakozás 1” 
Elektromos bekötés (VAC) adapterrel 230/24 50Hz 
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Biztonsági előírások 
 
► Kérjük, hogy tartsa be a beépítési útmutatóban leírtakat. (A hibás beüzemelés 

következtében a garancia elvész) 
►A beüzemelés megkezdése előtt alaposan tanulmányozza át a készülékhez 

mellékelt teljes dokumentációt. 
►A nemzeti és helyi előírásokat be kell tartani! 
►Kérjük, hogy csak ólommentes termékeket használjon a vízlágyító 

csatlakoztatásához. 
►Ne tegye a készüléket fagyveszélyes helyre, illetve ne használja 49°C-nál 

magasabb hőmérsékletű víz kezelésére. Fagyás, illetve túl magas hőmérséklet 
okozta károsodás a garancia elvesztését jelenti. 

►Ne tegyük a készüléket közvetlen napfényre, mert az alakváltozást okozhat vagy 
más módon károsíthatja a készülék műanyag elemeit. 

►A készülék 11 liter/perc minimális vízhozam esetén tud üzemelni. 
►A megengedett hálózati nyomás nem lépheti túl a 8,6 bar-t. ( Ha a nyomás 

napközben eléri az 5,6 bar-t, akkor az éjszaka folyamán meghaladhatja az előírt 
maximum értéket, nyomásszabályzó beépítése szükséges) 

►A készülék 24 Vac 50Hz elektromos ellátást igényel. Kérjük, hogy csak a 
készülékhez adott gyári adaptert használja. 

►Tilos a készüléket mikrobiológiailag nem biztonságos vagy bizonytalan minőségű 
víz kezelésére használni, ha a víz megfelelő fertőtlenítése, kezelése nincs 
biztosítva a készülék előtt vagy után. 

 
 
Vízkezeléssel kapcsolatos információk  
 
A vízkezelés művelete az alábbi 4 tulajdonság megváltoztatását jelenti: 
 1. Vízkeménység 
 2. Vastartalom 
 3. Kémhatás 
 4. Szennyezettség 
 
Ismert, hogy nincs élet a földön víz nélkül, de az energia előállításához és különböző 
ipari tevékenységekhez is víz szükségeltetik. 
Sok esetben nem szükséges az eső-, talaj- vagy felszíni vizeket kezelni, fel lehet 
használni azon módon, ahogy a természetben előfordulnak. 
Ipari, gazdasági vagy műszaki célokra viszont gyakran szükséges utókezelés. 
A vízművek arra törekszenek, hogy kiváló minőségű vizet állítsanak elő, de 
fogyasztói oldalról lehetnek olyan igények, melyek a víz további feldolgozását, 
kezelését kívánják meg. 
Optimális esetben a vízművek által kínált víz ivóvíznek jó. Összetevői és 
lebegőanyag tartalma limitált, illetve szűréssel eltávolított vagy eltávolítható. Az íze 
és szaga szintén semlegesített vagy csökkentett. 
 
Műszaki okokból további vízkezelés szükséges a magas vastartalom, agresszív és 
lebegő anyagok, illetve nem kívánt vízkeménység esetén. 
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1. Vízkeménység 
 
Ez a fogalom a vízben oldott kalcium (Ca) és magnézium (Mg) tartalmat írja le.  
A vízkeménység német jelölése MMOL vagy Német keménységi fok (nk°).  
 
   1 nk° = 1 gramm (Ca+Mg) ezer liter vízben. 
Példa: 
  4 liter 25 nk° (német keménységű) víz oldott ásványi anyag tartalma annyi, mint 5 
db Aspirin tabletta. 
 
A kemény víz emberi egészségre gyakorolt hatását együttesen vizsgálva az 
alábbiakat kell figyelembe venni: 
       -  a mosó,- és tisztítószereknél a víz mészkőtartalma jelentős teljesítmény 
csökkenést okoz 
      -  az ételek veszíthetnek az aromájukból, ízükből és tápértékükből 
      -  a kemény víz szárítja a bőrt, mely veszít rugalmasságából, sérülékenyebb, 
 kevésbé ellenálló lesz 

   -  a kemény víz a vízkő lerakódása révén csökkenti a gáz- és elektromos     
 vízmelegítők hatásfokát,  
   - szűkíti a vízvezetékek keresztmetszetét, 
   - lerövidíti azok élettartamát. 
   - károsítja a vízhálózatba beépített készülékeket is (pl. csapok, mosogatógép, 
 mosógép). 

 
A fűtési csöveknél, illetve a meleg vizes berendezéseknél okozott meszesedés 
működési zavarral és magas szerviz költséggel járhat.  
Egy négyszemélyes háztartásban 25 nk° keménység esetén 1 év alatt 50 kg 
kalciumkarbonát (oldott állapotú mészkő) folyik át a készülékeken és csöveken. 
Egy jól megválasztott készülék veszély nélkül, környezetbarát módon és egészségre 
ártalmatlanul eltávolítja a vízből a keménységet okozó anyagokat. 
 
Az ioncserélőn keresztül folyó víz elveszíti kalcium és magnézium tartalmát, 
nátriumbikarbonáttal helyettesítve azt. A kalcium és a magnézium a vízlágyítóban 
marad és a regenerálási ciklusok visszaöblítésekor távozik a szennyvíz hálózatba. A 
nátriumbikarbonát a vízben oldott állapotban marad, nem vezet vízkő lerakódáshoz. 
 
A lágyítás által a víz nátriumtartalma megemelkedik.  
A hálózatba juttatott kezelt víz keménységét kb. 8 nk°–ra kell beállítani azért, hogy a 
víz nátrium tartalma ne lépje túl a literenkénti 150mg-ot.  
Az emberi test működéséhez 6000mg nátrium szükséges naponta. Azok az 
emberek, akik nem vehetnek magukhoz sót, a nátrium szükségük 1000-2000mg/nap.  
 
A lágyítás előnyei, hogy kíméljük a környezetet: 
     -  több, mint 50% mosó- és tisztítószer takarítható meg hatás/teljesítmény 
csökkenés nélkül, esetenként elhagyható az öblítő alkalmazása, 
     - elhagyható a konyhai gépek (pl. kávéfőző) tisztítása, vízkőmentesítése, 
     - megspórolható a mosogatógéphez külön adagolt regeneráló só. 
 
Egy szakember által beállított elektronikus, mennyiségvezérelt vízlágyító csak annyi 
regeneráló sót használ fel, amennyi feltétlenül szükséges. A védett frissvíz 
regenerátor gondoskodik az optimális és gazdaságos működésről hosszabb 
vízelvételi szünet esetén is. 
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2. Vastartalom 
 
Használat során a vízzel érintkező készülékeknél elszíneződést okozhat a vízben 
lévő vas. A vízművek a határértéket olyan alacsonyan tartja, hogy az a napi 
használatnál nem okoz észrevehető elváltozást. Saját kútból szivattyúzott víz 
felhasználása esetén vízelemzést kell csináltatni. Ha az elemzés eredményeként 
magas vastartalmat kapunk, külön vastalanító berendezést kell használnunk, a 
PW17-75 készülék erre nem alkalmas. 
 
A víz vastartalmát 1/millió egységben, vagyis ppm értékben mérjük és fejezzük ki. 
Vasas, de tiszta a víz akkor, ha a mintaként kivett, de színtelen víz az üvegpohárban 
15 – 30 perc elteltével beopálosodik, és halványan sárgás, barnás színezetűvé válik. 
Ezen típusú vastartalmat tudjuk a PW17-75 készülékkel bizonyos mértékben 
eltávolítani. Ehhez a készüléket úgy állítsuk be, hogy a korábban mért nk° 
értékhez adjunk minden 1 ppm vas után 5 nk°-t. 
(pl. egy 20 nk° hálózati víz és 3 ppm vastartalom kezeléséhez:  20 + 3×5 = 35 nk°  
értékre kell állítani a készüléket.) 
 
Vasas víz kezelésére használt készülékben a gyanta elöregedése, elhasználódása 
fokozott, annak gyakori cseréje szükségessé válhat!!! 
 
Eltérő megjelenésű és vastartalmú vizek kezelésére a készülék nem alkalmas! 
 
 

3. Kémhatás 
 
Savas a víz akkor, ha túl sok benne a szén-dioxid vagy a hidrogén-szulfid. Ritkán 
ipari szennyeződés is piszkíthatja a vizet. A vízművek igyekszik a PH értéket 
semlegesen tartani. Ha a víz PH értéke alacsonyabb, mint 6,9 akkor savas vízről 
beszélünk. Minél kisebb a víz PH értéke, annál savasabb a víz. A savas víz 
károsíthatja a vízhálózatban lévő vízmelegítőket, csőszerelvényeket, tömítéseket.  
Savas kémhatású víz esetén speciális, semlegesítő kezelést vagy megfelelő 
kemikália adagolókat kell alkalmazni.  
 

4. Szennyezettség, lebegő anyagok 
 
A vízben lévő lebegő anyagok működési zavarhoz vezethetnek. 
Hogy megvédjük a vízlágyító berendezést, szűrőt kell beépíteni a készülék elé. 
Ez a szűrő egyúttal megvédi a teljes vezetékrendszert és a felfűzött többi készüléket 
is. Erre a célra javasolt Honeywell vízszűrők: FF06, F76S, F74, vagy 
nyomásszabályzóval kombinált szűrők: FK74C, FK06, HS10, HS74C. 
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Víznyomás 
 
A vízlágyító készülékben beengedhető megengedett legnagyobb hálózati 
nyomásérték 8,6 bar. A háztartások többségében 3,5-4 bar nyomás elegendő a 
mindennapi vízfogyasztáshoz (locsolás, mosás, mosogatás, fürdés, stb). 
Ha a hálózatból érkező víznyomás értéke túlzottan magas (nagyobb, mint 4 
bar), illetve a nyomásingadozás, nyomáslengés kialakulása elkerülése 
érdekében erősen javasolt nyomásszabályzó beépítése a hálózatba. 
A nyomásszabályzó megvédi a csőhálózat sorban utána beépített elemeit, csapokat, 
kazánt, mosógépet, mosogatógépet, stb. köztük a vízlágyító készüléket is.  
 
Túlnyomás okozta károsodásra a termékgarancia nem érvényesíthető. 
Javasolt nyomásszabályzók: D06F, D05F, vagy szűrővel kombinált 
nyomásszabályzók FK74C, FK06, HS10, HS74C. 
 
 
 
 
D06F

- javasolt nyomásszabályzó 

HS74C

F74C

FK74C HS10

F76S FF06

- javasolt szűrők 

FK06

- javasolt 
nyomásszabályzós 
szűrők 

javascript:top.openCatWin(%22../ecatdata/gr_ff06_ff06-1_2aa.html%22, %22400%22, %22300%22)�
javascript:top.openCatWin(%22../ecatdata/gr_f76s_f76s-1_2aa.html%22, %22400%22, %22300%22)�
javascript:top.openCatWin(%22../ecatdata/gr_fk74c_fk74c-3_4aa.html%22, %22400%22, %22300%22)�
javascript:top.openCatWin(%22../ecatdata/gr_hs74ca_hs74ca-3_4aa.html%22, %22400%22, %22300%22)�
javascript:top.openCatWin(%22../ecatdata/gr_f74c_f74c-3_4aa.html%22, %22400%22, %22300%22)�
javascript:top.openCatWin(%22../ecatdata/gr_hs10s_hs10s-1_2aa.html%22, %22400%22, %22300%22)�
javascript:top.openCatWin(%22../ecatdata/gr_fk06_fk06-1_2aa.html%22, %22400%22, %22300%22)�
javascript:top.openCatWin(%22../ecatdata/gr_d06f_d06f-1_2a.html%22, %22400%22, %22300%22)�


 

 10

1. Példa vízlágyító beépítésére használati hidegvíz hálózatban 
 

kezelt víz Szűretlen, kezeletlen víz (pl. kerticsap, wc-öblítés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FK06 vagy FK74 típusú, 
nyomásszabályzóval 
kombinált vízszűrő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Példa vízlágyító beépítésére használati melegvíz hálózatban 
 
 
 
 

Szűretlen, kezeletlen víz (pl. kerticsap, wc-öblítés)
 
 Szűrt, kezeletlen víz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FK06 vagy FK74 típusú, 
nyomásszabályzóval 
kombinált vízszűrő 
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A Vízlágyító Készülék Összeszerelése 
 
 

► A készülék gyárilag összeszerelt állapotban kerül értékesítésre. A 
beüzemelés során azonban szükséges néhány, csak a helyszínen 
elvégezhető lépés. A beépítés előtt távolítsa el a sótároló tartály fedelét és 
tegye olyan helyre, ahol nem okozhat sérülést. Kérjük, ellenőrizze az 
úszóházat, hogy nincs elmozdulva és függőleges helyzetben áll. Csúsztassa 
a készülék felső takaróelemét előre, hogy a hátsó szelepcsatlakozás 
elérhetővé váljék. 

► Emelje ki a szelepet az úszótartályból. Győződjön meg róla, hogy az 
úszószár párhuzamos az úszóházzal, és így megfelelő lesz a tömítés a 
működés során. Helyezze vissza a szelepet a helyére, majd tegye helyére a 
takarósapkát. 

► Helyezze el a Túlfolyó csatlakozó könyököt a tömítéssel a készülék 
hátoldalán található 2cm-es átmérőjű kör alakú nyílásba.  
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A Bypass szelep 
 
A készüléket minden esetben ún. bypass bekötéssel kell beépíteni.  
A bypass kialakítás lehetővé teszi, hogy a vízlágyítót ki-be szerelhessük a 

vízhálózatból anélkül, hogy közben a ház vízellátását szüneteltetni kelljen, 
illetve a bypass szelep segítségével tudjuk beállítani a kívánt megfelelő 
vízkeménységet. 

 
A bypass kialakítás több módon megoldható: 
 1. lehet több, egymáshoz rendszerben kötött elzáró és szabályzószelepből a 

helyszínen összeállított kialakítású 
 
  Helyszíni kialakítású vagy nem a készülékhez tervezett bypass 

használata esetén speciális csatlakozóidom beépítése szükséges 
       
      CA17-75 
      réz csatlakozóidom 
 
 
2. kompakt, minden egyben kialakítású szerelvény, melyet speciálisan a 

készülék paramétereinek megfelelően alakítottak ki. 
 
  Honeywell bypass szelep 
  BVP17-75 
  

szelepház szelepszár tömítés 

tűszelep 

Állítócsavar* 

tömítés 

ütközőgyűrű 

mozgató kar 

1”-os külső menet

Kemény 
 víz 

Kemény víz 

*Az állítócsavar segítségével 
tudjuk a kívánt értékre 
beállítani a vízhálózatba jutó 
lágyított víz keménységét. 

Lágyító üzemmód 

Bypass állás 

Lágy víz Kemény víz 

OUT IN 

 
Vízlágyító készülék 
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A Beépítés megtervezése 
 

Víz és szennyvíz bekötések kialakítása 
 

► mindig építsen be elzáró szerelvényt vagy megkerülő szerelvényt a 
készülék bekötésekor. Alkalmazásukkal lehetővé válik, hogy a hálózati 
vízellátás biztosítható legyen a vízlágyító készülék esetleges javítási ideje 
alatt is. 

► ¾” átmérőjű vezetéknél kisebbet ne használjon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A padlóösszefolyóba vagy fali szifonba való 
csatlakozást úgy kell kialakítani, hogy a 
visszaszivárgás és a vezetés elmozdulás 
elkerülhető legyen.  
Előbbi 4cm-es légrés betartásával , míg utóbbi 
megfelelő rögzítéssel biztosítható. 

 
 
      7 
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Egyéb követelmények 
 
► 220V 50Hz földelt elektromos csatlakozó konnektor a készüléktől 2m-es 

távolságon belül, folyamatos elektromos ellátással. 
► Szennyvízcsatlakozás, (elfolyó) a regenerálás során keletkezett szennyezett víz 

elvezetésére. (padlóösszefolyó, vagy fali kiállás, felszálló cső, stb.)  
 

padlóösszefolyó 

A készülék 
szennyvíz 
elvezető 
csöve 

légrés 

Felszálló cső 

légrés 

A készülék 
szennyvíz 

elvezető 
csöve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiegészítő klór adagoló (DE10S-A) 
 

A PW17-75 készülék felszerelhető kiegészítő klór adagolóval,  
mely segítségével a regeneráció során fertőtlenítődik a gyantatöltet.  
A klór-cella egyszerűen, utólag bármikor beépíthető a készülékbe: 
 - vágja el a készülék só-felszívó vezetékét 
 - csatlakoztassa a vezetékszakaszba a DE10S-A elemet 
 - elektromosan csatlakoztassa a vezérlőfej J4 pontjára (4.oldal). 
A klórcellát megfelelő időközönként cserélni kell (kb.150 regenerálás). 

 

A megfelelő beépítési hely kiválasztása 
 
Kérjük, hogy vegye figyelembe az alábbi javaslatokat, a készülék elhelyezésekor: 
 

► Ha a teljes háztartás vízfogyasztását lágyított vízzel szeretné megoldani, akkor a 
készüléket a fő vízvezetékbe a vízóra után az első leágazás elé kell beépíteni. 
Kivételt képeznek az épületen kívüli vízfelhasználási helyek, (kerticsap, stb.) ahol 
nem szükséges lágyított víz használata, elkerülendő a felesleges só felhasználás. 
► A készülék regenerálása során keletkező szennyvíz elvezetését lehetővé kell tenni. 
Erre alkalmas lehet egy padlóösszefolyó, vagy fali szennyvízkiállás, stb. 
► A készülék csak 24V feszültséggel működik. A csomagolásban található adapter 
szükséges a 220-50Hz hálózatokhoz. A készülék 2m-es körzetében földelt 
elektromos csatlakozó aljzatot kell kiépíteni. 
► A vízlágyító készüléket a vízhálózatban mindig úgy kell bekötni, hogy a vízmelegítő 
készülék előtt helyezkedjen el, az összes egyéb vízkezelő (szűrő, nyomásszabályzó, 
stb.) után. 
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Beépítés 
 
1. lépés – Víztelenítés 

1. Zárja el a vízfőcsapot a vízóra vagy a szivattyú után. 
2. Kapcsolja ki a vízmelegítőt 
3. Nyissa ki az összes csapot az épületben, hogy a vízvezeték leürülhessen 

 
2. lépés – Tegyük a helyére a készüléket 

Tegye a készüléket a végleges helyére, mely legyen sima és vízszintes. 
Szükség eseték helyezzen sima (minimum 2 cm vastagságú) kiegyenlítő 
lemezt és ékeket. 
Figyelem! Az éket mindig csak kiegyenlítő lemezzel együtt használjon, és 
a kiegyenlítő lemez alá helyezze, soha ne a készülék alá közvetlenül, 
mert az megrepesztheti a tartályt. 

kiegyenlítő 
lemez ék 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Védőlemez (bekötés előtt eltávolítandó!) 
 
 
 Ellenőrizze a bekötési csatlakozókat és távolítson el minden idegen tárgyat a 
nyílásokból. Ellenőrizze, és szükség esetén kenje meg szilikon-zsírral vagy 
vazelinnel a csatlakozócsonk gumigyűrűjét. Illessze be a csatlakozót a helyére, majd 
helyezze el a húzásbiztosító klip-et, felülről lefelé a helyére pattintva azt.  
Ellenőrizze, hogy a rögzítő klip jól a bepattant, elkerülve a csatlakozás későbbi 
szétcsúszását! 
 

Csatlakozó test Csatlakozó csonk 

O-gyűrű klip 
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3. lépés – Csatlakoztassuk a vízvezeték hálózathoz 
 
Alakítsuk ki a vízvezeték csőhálózatban a bekötési helyet. Ügyeljünk arra, hogy a 
készülék „IN” nyílásába kerüljön bekötésre a hálózatból érkező kezeletlen víz.  
A kiépítést végeztessük szakemberrel. Ügyeljünk a szerelés tisztaságára, a szerelés 
során keletkező szennyeződéseket alaposan távolítsuk el. A bejutó szennyeződések 
károsíthatják a készüléket. 
 
4. lépés – A vezetékek földelése 
 
A ház hidegvíz vezetéke (fém anyagok esetén) gyakran funkcionál az elektromos 
rendszer földeléseként. Fém 3-járatú bypass szelep beépítése esetén a folytonosság 
megmarad, míg műanyag bypass szelep használatakor az ábrán látható átkötés 
szükséges. (Pontos bekötési előírást a helyi építőipari szabályozások tartalmaznak) 
 

szigetelt réz vezeték #4 

rögzítő bilincs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. lépés – A szennyvízelfolyó kiépítése 
 
A 13.oldalon tárgyalt előírások szerint alakítsa ki a készülék szennyvízelfolyási 
bekötését. Kerülni kell a túlságosan hosszú kifolyócső alkalmazását. Az elfolyó nyílás 
a padlószint felett legfeljebb 2,5m magasságban lehet. Használjon 3/8”-os vagy 
7/16”-os csővezetékeket a bekötéshez. Rögzítse erősen a csövek mindkét végét, 
használjon megfelelő csőbilincset. Ügyeljen a 4cm-es légrés meglétére vagy ezzel 
egyenértékű megoldás kialakítására.  
 
6. lépés – A sótartály biztonsági túlfolyó bekötése 
 
Csőbilincs segítségével csatlakoztassunk egy 3/8”-os tömlőt a tartály túlfolyócsonk 
könyök végére. Az elvezető cső szabad vége nem lehet magasabban a tartályból 
kiálló túlfolyó csonknál (ez egy gravitációs vezeték). 
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7. lépés – Nyomáspróba 
 
A rendszer légmentesítése érdekében az alábbi lépések megtétele szükséges, 
ügyelve a sorrendre: 
 
1. Nyissa ki a vízlágyító közelében lévő csapokat hidegvíz állásban. 
2. Állítsa a bypass szelepet bypass állásba (a készülékbe nem megy víz) 
3. Nyissa ki a főelzáró csapot (vízóra után vagy a szivattyúnál)  
4. Várja meg, míg a csapokból folyamatos vízsugárban, levegőmentesen folyik a víz 
5. LASSAN állítsa a bypass szelepet „Service” állásba, óvatosan, szakaszosan 

megállva, hogy a készülék lassan és fokozatosan kerüljön nyomás alá.  
6. Három perc után nyisson ki egy csapot melegvíz állásban kb. 1 perc ideig, vagy 

amíg a víz levegőmentesen folyik ki belőle, majd zárja el. 
7. Zárja el az 1. lépésben kinyitott, mindeddig folyó hidegvizes csapokat, és 

ellenőrizze a csatlakozások szivárgásmentességét. 
 
 

„Bypass” 
tolja be 

„Service” 
húzza ki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
8. lépés – A sótartály feltöltése 

1. Mérőedény használatával öntsünk 4 liter tiszta vizet a sótartályba. 
2. Töltsük fel a tartályt megfelelő, erre a célra gyártott só tablettával 
 

 
9. lépés – Fertőtlenítés 
A gyártás során nagy gondot fordítunk arra, hogy a készülékek tisztán és 
fertőtlenített állapotban kerüljenek ki üzemünkből. A felhasznált anyagok biztosítják, 
hogy a készülék nem jelent veszélyt az Ön ivóvíz rendszerére.  Ugyanakkor a 
szállítás és raktározás és beépítés közben érhetik a készüléket olyan hatások, 
melyek a baktériumok bejutását segíthetik. Ezért tanácsos a készüléket első üzembe 
helyezéskor fertőtleníteni, melynek lépései a következők: 
 
1. Pattintsa le az úszóházról a fedelet, és öntsön az úszóházba 45ml (2-3 evőkanál) 

háztartási fehérítőt. (Clorox, stb.) Helyezze vissza a fedelet. 
2. A készülék további beüzemelési lépéseinek elvégzésekor a fertőtlenítés is 

végbemegy. 
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10. lépés – Elektromos bekötés 
 
1. Csatlakoztassa a készülékhez adott transzformátor két vezetékét a kijelző panel 

hátuljából kiálló két fekete vezetékhez. Ellenőrizze, hogy minden vezeték 
megfelelő távolságban van a készülék mozgó, illetve forgó alkatrészeitől.  

2. Dugja be a transzformátort egy folyamatos áramellátású földelt 220V-50Hz-es 
konnektorba.  

 
A KÉSZÜLÉK CSAK 24Vac FESZÜLTSÉGGEL MŰKÖDIK, 
NE CSATLAKOZTASSA A KÉSZÜLÉKET TRANSZFORMÁTOR NÉLKÜL! 
 
 

motor 

Végállás kapcsoló 

Áramlás érzékelő 

transzformátor 

A kijelző 
hátoldala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. lépés – Regenerálás indítása 
 
Tartsa lenyomva a „Recharge”  gombot 3 másodpercig. 
A kijelzőn villogni kezd a „Recharge Now” felirat,  
és elindul a regeneráció. Ez alatt a készülék elvégzi 
a fertőtlenítést, és a bent maradt levegő is távozik  

 

Select
Menu RECHARGE 

TONIGHT (Press)
NOW (Press for 3 Seconds) a készülékből.  

 
 
 
12. lépés – Vízmelegítő bekapcsolása 
 
Kapcsolja vissza a beüzemelési lépések kezdetekor kikapcsolt vízmelegítő 
készüléket. A kemény vízzel még feltöltött állapotban lévő tárolós készülékekben 
(bojlerek, puffer tartályok) a víz a használat során a használattó függően fokozatosan 
kicserélődik lágyított vízzel.  
 
13. lépés – Borítások visszahelyezése 
 
Csúsztassa helyére a felső takaróelemet majd helyezzük el a sótartály fedelét.  
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Programozás 1. 
  

Select 
Menu 

RECHARGE TONIGHT (Press) 
NOW (Press for 3 Seconds)

„Recharge” gomb „Select/Menu” gomb „Le” gomb 

„Fel” gomb Kijelző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A készülék elektromos bekötésekor a kijelzőn villogó feliratként megjelenik a 
készülék típusa és egy tesz karakter sor (pl. s3.0). 
(Ha a készüléken az „SR-- ” felirat villog, akkor a „Le” ▼/ „Fel” ▲ gombok 
segítségével állítsa be, hogy „SR17”, majd nyomja meg a „Select/Menu” gombot.) 
 
A készüléken a „Present Time” felirat villog. 
 
 
1. lépés – Pontos idő beállítása 
 
Ha a készüléken a „Present Time” felirat nem látható, nyomja meg a „Select/Menu” 
gombot, míg a felirat meg nem jelenik. Állítsa be a pontos időt a „Le” ▼/ „Fel” ▲ 
gombok segítségével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 órás kijelzés esetén ügyeljen az AM (délelőtt) és PM (délután) felirat 
helyességére. 
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2. lépés – Hálózati vízkeménység beállítása 
 
A készülék üzemeléséhez szükséges a hálózatból bejövő víz keménységének 
ismerete és annak beállítás a készüléken. A vízkeménységet német keménységi 
fokban (nk°) kell megmérni és beállítani.  
Amennyiben a szolgáltatótól érkező vízben a készülékkel eltávolítható típusú vas 
található, úgy a készüléket úgy állítsuk be, hogy minden 1ppm vastartalom esetén 5 
értéket adjunk a mért nk° értékhez. (Példa: 20 nk° víz 2 ppm vas, beállítási érték 30) 
 
1. Nyomja meg a „Select/Menu” gombot annyiszor, hogy a kijelzőn megjelenjen a 
„HARDNESS” felirat.  
 
 
 
 
 
 
2. Állítsa be a kívánt értéket a „Le” ▼/ „Fel” ▲ gombok segítségével. 
 
3. lépés – Regenerálási időpont beállítása 
 
A regenerálási ciklust a vízfogyasztási szokásokhoz igazodva úgy kell beállítani, 
hogy annak ideje alatt ne történjen vízelvétel, vízfogyasztás a vízlágyító után. 
 
1. Nyomja meg a „Select/Menu” gombot annyiszor, hogy a kijelzőn megjelenjen a 
„Recharge Time” felirat.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Állítsa be a kívánt értéket a „Le” ▼/ „Fel” ▲ gombok segítségével. 
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Programozás 2. 
 
Azonnali regeneráció indítása 
 A szokásostól eltérő, rendkívüli vízfogyasztás esetén előfordulhat, hogy a 
készülék „kimerül”. Ilyenkor azonnali regeneráció indítására van lehetőség. 
 
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Recharge” gombot addig, míg a kijelzőn meg 
nem jelenik a „Recharge Now” felirat.  
 
A regenerálás elkezdődik. A folyamat alatt a készülék „bypass” állásban van, vagyis 
a hálózatba jutó víz kezeletlenül, eredeti vízkeménységgel folyik tovább, lehetőleg ne 
használjon ez idő alatt meleg vizet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előrehozott regeneráció indítása 
 Előfordulhat, hogy előre tudjuk, hogy a következő napokban a szokásosnál 
nagyobb mennyiségű lágyított vízelfelhasználás lesz szükséges (vendégek jönnek) 
és a készülékben már nem maradna a legközelebbi regenerálási időpontig elegendő 
töltet vagyis „kimerülne”. Ilyenkor előrehozott regenerálás indítására van lehetőség. 
 
- Nyomja meg egyszer (ne tartsa lenyomva) a „Recharge” gombot, a kijelzőn villog a 
„Recharge Tonight” felirat.  

 
 
 
 
A készülék aznap, az automatikus regenerálási időpontban (lásd: Programozás 1. 
rész 3.lépés), előrehozott regenerálást fog végezni.  
A funkció törléséhez nyomja meg újból a „Recharge” gombot, a „Recharge Tonight” 
felirat eltűnik. 
 
Időkorlát beállítása két regeneráció közötti  
 A Programozás1 résznél elvégzett alapbeállítások után a készülék használatra 
kész. A pontos idő és az automata regenerálási időpont megadásával a készülékünk 
mennyiségvezérelt módon a felhasznált víz mennyiségét figyelve a lehető 
leggazdaságosabban fog üzemelni.  
Lehetőség van ezen felül megadni, hogy hány nap telhessen el legfeljebb két 
regenerálás között. Ez 1-15 nap között állítható. 
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- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Select/Menu” gombot addig, míg a kijelzőn 
meg nem jelenik a „000--” felirat.  

- Nyomja meg még egyszer a „Select/Menu” gombot, megjelenik az „Auto 
Recharge” felirat a kijelzőn.  

- Állítsa be a kívánt értéket a „Le” ▼/ „Fel” ▲ gombok segítségével. (1-15 nap) 
 

 
 

Kimerülés elleni védelem beállítása (97%) 
 A készüléken beállítható, hogy ha a kapacitás 97%-a elhasználódott, 
automatikus módon azonnal regenerációt indítson, függetlenül a nap bármelyik 
szakában. A funkció aktiválásához (On) vagy törléséhez (Off)   

- nyomja meg és tartsa lenyomva a „Select/Menu” gombot addig, míg a kijelzőn 
meg nem jelenik a „000--” felirat.  

- Nyomja meg a „Select/Menu” gombot annyiszor, amíg megjelenik a „97” felirat 
a kijelzőn.  

- Állítsa be a kívánt értéket a „Le” ▼/ „Fel” ▲ gombok segítségével. (ON/OFF) 

 

 
 
12 vagy 24 órás időkijelzés 
 Lehetőség van a kijelzőn a pontos idő 24 órás és 12 órás formátumban 
történő megjelentetésére. A két típus közötti átváltáshoz  

- nyomja meg és tartsa lenyomva a „Select/Menu” gombot addig, míg a kijelzőn 
meg nem jelenik a „000--” felirat.  

- Nyomja meg a „Select/Menu” gombot annyiszor, amíg megjelenik a „24 hr” 
vagy „12 hr” felirat a kijelzőn.  

- Állítsa be a kívánt értéket a „Le” ▼/ „Fel” ▲ gombok segítségével.  

 
Visszamosatás és gyorsöblítési ciklusok állítása 
 Egyes esetekben szükség lehet a visszamosatási (bA) és gyorsöblítési (Fr) 
ciklusok időtartamának (perc) a gyáritól eltérő értékre állítására. Ehhez  

- nyomja meg és tartsa lenyomva a „Select/Menu” gombot addig, míg a kijelzőn 
meg nem jelenik a „000--” felirat.  

- Nyomja meg a „Select/Menu” gombot annyiszor, amíg megjelenik a „bA” felirat 
- Állítsa be a kívánt értéket a „Le” ▼/ „Fel” ▲ gombok segítségével. (perc) 
- Nyomja meg a „Select/Menu” gombot még egyszer, az „Fr” felirat jelenik meg 

a kijelzőn.  
- Állítsa be a kívánt értéket a „Le” ▼/ „Fel” ▲ gombok segítségével (perc). 
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Áramszüneti memória 
 A készülék beállításai áramszünet esetén nem törlődnek. Ha az elektromos 
tápellátás megszakad, de rövid idő után újra helyreáll, akkor az óra beállításai is 
megmaradnak.  
Hosszabb ideig tartó áramszünet esetén a pontos idő beállítását újra el kell 
végezni. Ennek elmulasztása esetén előfordulhat, hogy a készülék nem a 
napszaknak megfelelő időpontban fog automatikus regenerálást indítani.  
Ha regenerálási ciklus közben történt az áramszünet, a készülék automatikusan a 
félbeszakított folyamattól folytatja a regenerálást az áramellátás helyreállása 
után. 
 
 

Rendszeres karbantartási feladatok 
 

Só betöltése  
 Távolítsa el a készülék só-tartályának fedelét, és ellenőrizze a só mennyiségét 
rendszeresen. A készülék tartályában mindig legyen a só, másként előfordulhat, 
hogy kemény víz kerül a hálózatba. A vízfelhasználásnak megfelelően, két-három 
hetente célszerű ellenőrizni, szükség esetén pótolni a sót, ha a tartályban 1/3 alá 
csökkent a só szintje. A só betöltése előtt ellenőrizzük, hogy az úszóház 
fedele megfelelően a helyén van.  
Csak speciálisan vízlágyítókhoz kifejlesztett sót használjon.  
 

Só-híd eltávolítása  
 Rossz minőségű só vagy magas páratartalmú helyiségben történő 
használatkor előfordulhat, hogy a tartályban ún. só-híd vagy só-gát alakul ki. Ez 
vízszintesen elzárja a tartályt, így meggátolja, hogy a feljebb lévő só a tartály 
aljára jusson.  
Teljesen feltöltött tartály esetén nehéz megállapítani a só-gát kialakulását. Ezt 
egy tompa bot segítségével lehet megtenni a képen látható módon. 
Jelölje be a boton a tartály magasságát. Szúrja bele a botot a sóba, majd nyomja 
lefelé. Ha a bot még távol van a tartály aljától, és kemény ellenállásba ütközik, 
akkor valószínűsíthető a só-híd kialakulása. Óvatosan, erőteljesebb 
mozdulatokkal több helyen törje át a gátat a bottal. Ügyeljen, hogy a tartályt ne 
sértse meg. Ne használjon hegyes vagy éles tárgyat erre a célra. 
 
 
 

jelölés 

Tompa bot 

 
 
 
 
 
 Só 

 

Só-híd 
 

Víz szint 
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A venturi szelep tisztítása 
 A készülék működéséhez elengedhetetlen a tiszta venturi szelep. Ez a kis 
egység felelős a megfelelő szívóhatás kialakításáért, mely a regeneráláshoz 
szükséges sóoldatot továbbítja a gyantatartályba. Ha valamely okból (homok, 
piszok, stb.) eldugul, a készülék nem fog működni, az eredmény: kemény víz a 
hálózatban.  
 
Ahhoz, hogy ellenőrizhesse, el kell távolítania a készülék felső takarófedelét. 
Ehhez csúsztassa azt előre, majd óvatosan emelje le. Ellenőrizze, hogy a 
készülék normál, lágyítási üzemben van.  
Egyik kezével fogja meg a szelepházat, másik kezével pedig tekerje le a fedelet. 
Ne veszítse el a fedélnél lévő gumitömítést.  
Emelje ki az alkatrészeket a képen látható sorrendben, majd tisztítsa meg meleg 
szappanos vízzel, és öblítse le hideg tiszta vízzel őket. Szükség esetén 
használjon kis puha kefét, ügyelve, hogy ne sértse meg az alkatrészek felületét. 
Óvatosan tegye vissza az elemeket a helyükre a megfelelő sorrendben. A 
gumigyűrű kenéséhez szilikon-zsírt használjon. A fedelet kézzel tekerje vissza a 
házra, majd óvatosan húzza meg. Kerülje a túlhúzást, mely a fedél eltöréséhez 
vezethet.  
 
 

szűrő

Tömítés 1-EP

Cső+csatlakozó

ház 

Tömítés HVDC* 

kosár 

szelep 

szűrő 

szűrő rögzítő 

O-gyűrű 

kupak 
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Hibajelenségek és lehetséges okaik 
 

A legtöbb hiba kijavításához elegendő egy 5/16-os hatlapfejű kulcs, és csavarhúzó. 
 

HIBA 
 

OKA 
 

MEGOLDÁS 
 

Alkatrész 
szükséglet 

Nincs lágy víz 1. nincs só a sótartályban a. töltse fel a sótartályt sóval 
b. indítson azonnali regenerálást  

Nincs 

1. A transzformátor nincs jól csatlakoztatva 
a fali konnektorba vagy szétcsúszott a 
csatlakozó a készüléknél 

a. keresse meg és javítsa ki a szakadást, 
állítsa be a pontos időt, és indítson 
azonnali regenerációt 

Transzformátor 
csatlakozó 
vagy vezeték 

2. A biztosíték áramköri ok miatt leoldott  a. cserélje ki vagy kapcsolja fel a biztosítékot 
és indítson azonnali regenerációt 

Nincs 

Nincs lágy víz és a 
kijelző képernyője 
sötét 

3. A vezérlőlap meghibásodott a. cserélje ki a vezérlőpanelt Vezérlőpanel 
1. a só a tartályban só-hidat képezett a.  23.oldalon leírtaknak megfelelően 

távolítsa el a só-hidat 
Nincs Nincs lágy víz és a 

só a tartályban 
megfelelő szinten 
van 

2. a kézi bypass szelep bypass állásban 
van 

a. állítsa bypass módból service módra a 
szelepet (17.oldal) 

Nincs 

1. A venturi szelep eldugult vagy 
megrongálódott 

a. Szerelje szét és tisztítsa ki a venturi 
szelepet (24.oldal) 

Nincs 

2. Egy belső szelep meghibásodása 
okozza a szivárgást 

a. cserélje ki a tömítéseket és a rotort Rotor/tömítések 

3. Eldugult a szennyvíz elvezető ürítő cső a. ügyeljen, hogy a cső ne legyen megtörve, 
vagy eldugulva 

Nincs 

4. Túl alacsony vagy magas víznyomás (túl 
alacsony - sófelszívás nem működik, túl 
magas- károsítja a belső alkatrészeket) 

a. emelje a víznyomást legalább 1.4 bar 
nyomásra. Túl magas (>7bar) víznyomás 
esetén építsen be nyomásszabályzót. 

Nincs 

5. Az úszószelep elkoszolódott a. tisztítsa ki az úszószelepet, szükség 
esetén cserélje ki az úszót 

Úszószelep 
javítóegység 

Nincs lágy víz, a 
sótartály 
túlfolyójából folyik a 
víz,(a készülék 
lágyvíz módban 
van) 

6. Szivárgás van a szelep és a gyantaház 
csatlakoztatásánál 

a. cserélje ki a tömítéseket Tömítés 
egységcsomag 

1. Az óra rosszul van beállítva a. Ellenőrizze és állítsa be az órát Nincs 
2. A vízkeménység nincs jól beállítva a. Állítsa be helyesen a vízkeménységet 

(20.oldal) 
Nincs 

3. Rossz a készülék típusbeállítása a. Állítsa be az „SR17” típust (19.oldal) Nincs 
4. Vízfelhasználás történt regeneráció alatt a. Kerülje a vízfelhasználást regeneráció 

alatt, szükség szerint módosítsa a 
regenerálási időpontot (20.oladl) 

Nincs 

5. Megemelkedett a hálózati vízkeménység a. Ellenőrizze a hálózati víz keménységét és 
vastartalmát, majd módosítsa a 
beállításokat szükség szerint (19-20 oldal) 

nincs 

A víz néha kemény 

6. Szivárgó wc tartály vagy kézmosó csap 
okozta megnövekedett vízfelhasználás 
miatt a gyantatöltet hamar kimerül 

a. Szüntesse meg a szivárgást és csöpögést Nincs 

Vas van a vízben 1. a bejövő vízhálózatban magas a 
vastartalom 

2. vas van a lágyított vízben 
 
3. organikus eredetű vas 

a. Ellenőrizze a vastartalmat és állítsa be a 
készüléket megfelelően 

b. Tisztítsa ki a gyantatöltetet speciális 
tisztítószerrel 

c. ezt a fajta vasat nem lehet eltávolítani a 
vízlágyítóval 

Nincs 

Gyanta szivárgás 1. Törés az elosztóban vagy a felszálló 
csőben  

a. Cserélje ki a gyantatartály csatlakozót Tartály 
csatlakozó 

A sótartály szivárog 1. Törés az úszószelep házban a. Cserélje ki a csatlakozót az úszóháznál csatlakozó 
A motor lefullad 
vagy kattog 

1. A motor meghibásodott vagy egy belső 
szelep meghibásodása miatt túl nagy 
forgatónyomaték jelentkezik a motoron 

a. Cserélje ki a rotort és a tömítéseket 
 
b. Cserélje ki a motort és a kapcsolót 

Rotor/tömítés 
készlet 
Motor/Kapcsoló 

Hibakód E1, E2, E3, 
E4 a kijelzőn 

1. Az elektromos vezeték megsérült vagy 
hibás a végállás kapcsoló csatlakozása  

2. Kapcsolóhiba 
3. Szelephiba miatti magas 

forgatónyomaték 
4. Működésképtelen a motor 

a. Cserélje ki a vezetéket a végállás 
kapcsolónál  

b. Cserélje ki a kapcsolót 
c. Cserélje a Rotor tömítést 
d. Cserélje ki a motort 

Motor/Kapcsoló 
egység 
 
Rotor/tömítés 
egység 

Hibakód E5 1. Előlap hiba a. Cserélje ki a vezérlőlapot Vezérlőlap  
A hibakódok eltávolítása a kijelzőről: 1. húzza ki a transzformátort ---- 2. javítsa ki a hibát ---  3. csatlakoztassa a 
transzformátort  --- 3. várjon 6 másodpercet. Ha a hibakód újra megjelenik, a hibát nem sikerült kijavítani. 
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Automatikus önellenőrző funkció 
 
A készülék rendelkezik egy ún. automatikus önellenőrző funkcióval, mely 
folyamatosan figyeli a berendezés alkatrészeit (kivéve a 230/24V csatlakozást és a 
vízátfolyás mérőt) és hiba esetén a hibának megfelelő kódot megjeleníti a kijelző 
képernyőn. 
A hibakódokat a 25 oldalon lévő táblázatban találja meg. 
 
A hibakód megjelenése után a vezérlőpanelen található funkciógombok nem 
működnek csak a „Select/Menu” gomb marad aktív. Ennek segítségével a szerviz 
szakember le tudja futtatni a Kézi önellenőrző programot, a hiba pontosabb 
meghatározása érdekében.  
 

Kézi önellenőrző funkció 
 
Kövesse az alábbi lépéseket, hogy a készüléket a regenerációs folyamat 
végigkövetése során ellenőrizhesse. 
 Vegye le a készülék felső takaróelemét, hogy a működés során mozgó 
alkatrészek jól láthatóvá váljanak 
 

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a Select/Menu gombot amíg a kijelzőn meg nem 
jelenik a „000 - -„ felirat.  

 

vagy P 

Vízmérő kapcsoló

 
 
 
 
 

2. Az első három értékhely az átfolyás mérő működését jelzi a következő módon: 
 000 (készenlét) = nincs lágyvíz felhasználás, nincs átfolyás a vízmérőn 

 - NYISSON KI EGY KÖZELI CSAPOT-  
 000 – 199 (változó)  =  érték × 3.78 liter a pillanatnyi vízátfolyás mértéke 

  (Pl. 012 = 12×3.78 = 45,36 liter/óra vízátfolyás) 
Ha vízelvétel esetén a kijelzőn továbbra is „000” felirat jelenik meg, akkor húzza le az 
érzékelőt a szelepről, és egy kis mágnes segítségével ellenőrizze annak működését. 
A mágnes mozgatásakor a kijelzőn megjelenő feliratnak változik, akkor ellenőrizze a 
vízmérő turbináját. 

motor 

Érzékelő ház 
 

Turbina 
 

Turbina persely 

Szelep kifolyás



 

 27

 
 
 

3. A (P) betű vagy (-) vagy (--) jelek az utolsó két karakterként mutatják a 
Végálláskapcsoló aktuális pozícióját. A (P) betű jelzi, hogy a kapcsoló zárva 
van, a (-) vagy (--) jelzik a kapcsoló nyitott állását. 

4. Használja a „Recharge” gombot, hogy kézi vezérléssel léptesse a szelepet a 
regenerálási ciklusok között, a készülék megfelelő működésének ellenőrzésére. 

Kérjük, hogy ellenőrizze, nem alakult ki só-híd a sótartályban! 
 
5. Diagnosztikai üzemmódban az alábbi, a készülék első bekapcsolása óta eltárolt 

információk olvasható ki:  
 
a. Nyomja meg a „Fel” ▲ gombot, hogy megjelenjen a beüzemelés óta letelt 

napok száma 
b. Nyomja meg a „Le” ▼ gombot, hogy megjelenjen az összes regeneráció 

száma, ami a készülék típuskódjának (SR17) beírása óta történt. 
 

6. Nyomja le és tartsa lenyomva a „Select/Menu” gombot, míg az „SR14” vagy 
„SR17” vagy „SR24” felirat megjelenik. Ez a kód azonosítja a készülék típusát. 
Ha nem az „SR17” felirat jelenik meg, akkor készüléke rosszul van 
beprogramozva. 

 
 
 
 
 

7. „SR17” kijelzés esetén a kijelző alapkijelzéséhez való visszatéréshez (aktuális 
idő) - Nyomja meg a „Select/Menu” gombot. 

 
8. Az „SR”  beállítás megváltoztatásához – nyomja meg a „Le” ▼ „Fel” ▲ gombok 

valamelyikét, ameddig „SR17” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ekkor nyomja 
meg a „Select/Menu” gombot, s a beállítás elmentődik, a kijelző alapállapotba 
(aktuális idő kijelzés) kerül. 

 
 

Regeneráció ellenőrzése 
 
Ezzel a hibakeresés ellenőrzi a szelepmotort, az úszószelepet, a sófelszívó szelepet, 
a folyási sebességeket és a vezérlőpanel egyéb funkcióit. 
Megjegyzés: a kijelzőnek az aktuális idő kijelzést kell mutatnia (nem villog). Ha hibakód van a 
kijelzőn, akkor a „Select/Menu” gombot használva lépjen be először a kézi önellenőrző 
funkcióba. 
 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Recharge”  gombot. A készülék elindítja a 
regenerálást, miközben a kijelzőn villogva megjelenik a „Recharge” 
felirat. Elindul a töltési ciklus. Vegye le az úszótartály fedlapját, és 
zseblámpa segítségével ellenőrizze, hogy a tartály megfelelő módon 
megtelik vízzel.  

a. ha a vízszint nem emelkedik a tartályban, akkor keresse meg a 
meghibásodás okát,  venturi szelep, felszívócső-dugulás, stb. 
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2. Megvizsgálva a töltési üzemmódot, nyomja meg a „Recharge” gombot, hogy az 
átmosás üzemmódba lépjen a készülék. Lassú vízfolyás jelenik meg a 
szennyvíz elvezető csőnél. Ellenőrizze, hogy az úszószelep házban 
csökken a víz szintje.  

Győződjön meg róla, hogy só-híd nem keletkezett a sótartályban! 
 
 a.. Ha a készülék úszótartályában a víz nem ürítődik le, ellenőrizze az  
  alábbiakat: 

o Eltömődött vagy hibás venturi szelep 
o Rosszul összeépített venturi szelep 
o A szennyvíz elvezető cső eldugult vagy megtört ezért ellennyomás 

keletkezik  
o Az úszóházban valamilyen akadályozó tárgy van 
o Belső szelep vagy alkatrész hibája 
Megjegyzés: Ha a hálózati víznyomás túl alacsony, akkor egy túl magasra 
elhelyezett kifolyó csatlakozás is ellennyomást okozhat. 
 

3. Nyomja meg újra a „Recharge” gombot, hogy a készülék továbblépjen 
visszamosatási ciklusba. Ellenőrizze, hogy a szennyvízelvezető csövön 
keresztül gyors és nagy mennyiségű víz folyik el.  

a. Elégtelen elfolyás hibára utal, melyet okozhat az elvezetőcső 
elzáródása, vagy az elosztószelep hibája. 

 
4. Nyomja meg újra a „Recharge” gombot, hogy a készülék továbblépjen 

gyorsöblítés ciklusba. Ismét ellenőrizze, hogy a szennyvízelvezető 
csövön keresztül gyorsan folyik el a víz. Hagyja, hogy a készülék néhány 
percen keresztül visszaöblítsen, eltávolítva a bennmaradt 
szennyeződéseket. 

5. Visszatéréshez a vízlágyítási üzemmódba nyomja meg a „Recharge” gombot. 
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ALKATRÉSZEK 1. 
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Sor- 

Szám 
Cikkszám megnevezés 

1 7276678 Vezérlőpanel 
2 7250826 Elektromos csatlakozó vezeték 
3 7171349 Szűrő 
4 7221746 Felszívó cső 
5 7113016 Csőcsatlakozó 
6 7131365 Szűrő 
7 7080653 Bilincs 
8 7092252 Szeleptest 
9 7116713 Bilincs 

10 7221754 Úszó szett 
11 7250884 Sótartály fedél 
12 7155115 Úszóház fedél 
13 7082150 Vakdugó 
14 7109871 Úszóház 
15 7148875 Csavar ¼ - 20 Nylon 
16 7003847 Tömítés 
17 7238523 Sótartály 
18 0900431 Csőbilincs 
19 1103200 Túlfolyó könyök 
20 9003500 Tömítés 
21 RMH001 Gyantatöltet 
22 7105047 Elosztó-szelep 
23 7114787 Gyantatartály 
24 7088033 Bilincskapocs 
25 7176292 Bilincs 
26 7170270 O-gyűrű 2-3/4” x3” 
27 7077870 Felső elosztó 
28 7170254 O-gyűrű 13/16” x 1-1/16” 
29 7170296 O-gyűrű 2-7/8” x 3-1/4” 
30 7237381 Párazáró 
31 7225499 Rögzítő lemez 

7223528 Felső takaróelem (matrica nélkül) 32 
7251848 Matrica (felső takaróelemhez) 

33 7235460 Időjárásvédő lemez 
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ALKATRÉSZEK 2. 
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Sor- 
szám 

Cikkszám megnevezés 

1 7070412 Csavar #4 – 24 × 1 – 1/8” 
2 7117816 Távtartó 
3 7030713 Kapcsoló 
4 7077472 Tágulási tű 
5 7074123 Csavar #10  14 × 2 ” (5db) 
6 7199729 Kupak 
7 7170262 O-gyűrű tömítés 1.1” × 1.4” 
8 7167659 Szűrő rögzítő 
9 7146043 Szűrő 

10 0521829 Szűkítő 
11 7095030 Szűrő 
12 7248007 Venturi szelep szett tömítéssel 

- 7190547 (Csak) tömítés venturi szelephez 
13 1148800 Szűkítő 
14 1202600 Csőcsatlakozó 
15 7081104 Venturi szelep ház 
16 7081201 Rögzítő 
17 7081764 Tömítés 
18 7170319 O gyűrű ¼” × 3/8” (2db) 
19 7082053 Szelep test 
20 7129889 Rugó 
21 7092642 Dugó (kifolyó tömítés) 
22 7170204 O gyűrű 3/8” × 9/16” 
23 7134224 Rotor tömítés 
24 7170246 O gyűrű 3-3/8” × 3-5/8” 
25 7199232 Rotor 
26 7082087 Hullámgyűrű 
27 7170212 O gyűrű ¾” × 15/16” 
28 7170238 O gyűrű 7/16” × 5/8” 
29 7085263 Szelepfedél 
30 7170327 O gyűrű 5/8” × 13/16” 
31 0900431 Csőbilincs 
32 7024160 Ürítőcső csatlakozócsonk 
33 7142942 Bilincs 
34 0501228 Szűkítő 
35 7113927 Fogaskerék 
36 0503288 Gyűrű fogaskerékre 
37 7231385 Motortartó lemez 
38 0900857 Csavar #6 -20 × 7/8”  (2db) 
39 7250622 Motor (csavarral együtt) 
40 7224087 Csavar motorhoz 6# - 20 × 7/8” (2db) 
41 7170288 O gyűrű (2db) 
42 7116713 Rögzítő csat (2db) 
43 7248714 Érzékelő ház 
44 7113040 Turbina és alkatrészei 
45 --  
46 --  
47 0900060 O gyűrű az érzékelőhöz 
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Karbantartási, szerviz és javító tömítés szettek 
 
Az időszakos vagy garanciális karbantartás során célszerű használni az alábbi gyári 
javító egységcsomagokat: 
 
EK10S-A 
 
 
 
 
Vezérlőfej tömítések 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EK10S-B 
 
Venturi szelephez 
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EK10S-C 
 
 
O-gyűrűk a 
vezérlőfej és a 
gyantatartály 
csatlakozásához 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK10S-D 
 
 
Turbina készlet 
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